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Emplacement Condensaatverlading
Stationsstraat 1 -?

9983 ST ROODESCHOOL

Betreft:  Tank installatie

B04 Controle kathodische bescherming en water/bezinksel conform AS SIKB 6800, 6801-6802

Gegevens T-001
Product condens.
Inhoud (liter) 85.000
Installatie jaar 2007
Omschrijving
Resultaten inspectie [+ =in orde] [-=nietino'de1 T-001 I I I I I I I
Functioneren van de KB-installatie. +
Water en/of bezinkselcontrole -
Meetwaarden KB instlltie =1 [ [ [ 1 [ |
Metaal Elektrolyt Potentiaal ingeschakeld (in -mV). 1189
Metaal Elektrolyt Potentiaal u tgeschakeld (in -mV). 1040
Beschermstroom (in mA). 0,28
Opmeriingen e Nl I N N N N
MEP magnesiumanode(n) (in -mV) 1502
Water - bezinksel monstername [+ = in orde] [- = niet in orde] [? = niet wihl T-001 I I I I | I I
Bezinksel. ?
Water. 2
Opmartingun wh e Ml B B N N N
WG21 De peilput van de tank is niet aanwezig of bereikbaar, x
mangaten en le dingaanslu tingen van de terptank zijn afgewerkt met
beplating. S.v.p. peille ding bereikbaar maken.
WG19 Monstername bleek niet mogelijk. x
WG21 De tank is leeg (2 mm volgens level indicator T-001 in de x
controlekamer).
Verklaring
Het certificaat van accreditatie van met registratienummer 1090 en het hierbij behorende beeldmerk

zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.






