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Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk

5.1.2.e

corrosie is geconstateerd en welke maatregelen genomen zijn en overwogen
worden om herhaling te voorkomen. Tevens heeft SodM inzage verzocht in het
rapport van Ritsma.

Op 21 juli 2023 heeft SodM de memo “Antwoorden op vragen van SodM t.a.v. een
zwakke draagbalk in de Saline” van Frisia ontvangen. In reactie hierop heeft een
inspecteur van SodM op 10 augustus 2023 om aanvullende informatie verzocht.

Uit de memo blijkt dat in januari 2023 tijdens schoonmaak- en conserverings-
werkzaamheden door de firma Altrad is vastgesteld dat een deel van een
draagbalk in de Saline sterk gecorrodeerd is. Frisia heeft vervolgens de situatie
met bureau Ritsma besproken. Hierna is er een herstelplan opgesteld en aan een
constructiebedrijf de opdracht gegeven om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Al die tijd is als uitgangspunt genomen dat

[begin citaat]:

“De ligger en betonvloer bij droger 2 gewoon in normale situatie voldoen en dat de
beoordeelde corrosieaantasting niet de constructie dusdanig verzwakt, dat deze
niet meer zou voldoen. De huidige situatie is immers al sinds 1997 aanwezig.”
[einde citaat].

In juli bleek de berekende belasting groter te zijn dan de ligger zou kunnen
dragen. Toen eenmaal bleek dat er helemaal geen constructieberekeningen van de
betreffende betonvloer zijn heeft Bilfinger Tebodin, vanuit het oogpunt van de
veiligheid, geadviseerd om de betonvloer aan weerszijde van de ligger te
ondersteunen met behulp van een stempel.

Op 5 juli 2023 zijn de volgende tijdelijke maatregelen genomen:

- Afzetten van de ruimte onder en rondom de betreffende vloer incl. toegang
om de betreffende vloer te kunnen betreden;

- Mensen op de locatie instrueren dat ze hier niet mogen komen. Ook niet voor
bedienings- of onderhoudswerkzaamheden;

- Drogers afschakelen i.v.m. trillingen.

Geconcludeerd wordt dat Frisia in januari 2023 reeds op de hoogte was van de
ernstige corrosie van de dragende balk. Pas toen de stempels ter ondersteuning
van de betonvloer waren geplaatst, heeft Frisia SodM geinformeerd. Hierdoor is
het niet mogelijk geweest om invulling te geven aan haar wettelijke taak en
toezicht te houden.

Voorval 2: (vermoedelijke) lekkage pekelvijver

Op 14 juli 2023 is SodM per email geinformeerd over het feit dat er zout water in
de drainage putten is aangetroffen. De drainage putten zijn verbonden met de
pekelvijver en daarom bestaat het vermoeden dat de pekelvijver lek is.

Op 18 juli 2023 heeft SodM Frisia verzocht een onderzoeksrapport op te stellen
met als doel nadere informatie te verzamelen.

Op 27 juli 2023 heeft SodM per email een toelichting ontvangen.

Uit de toelichting blijkt dat er op 25 mei 2023 monsters zijn genomen uit de
drainageputten. De concentraties natriumchloride betroffen respectievelijk 287 en
326 gr/ltr. hetgeen in de range ligt van de zoutconcentratie van pekel.
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